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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 

Název akce: Strakonická - rozšíření, č. akce 999170, Praha 5 
 
Stupeň: Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) 
 
Část: SO 410 – PŘELOŽKY PRE 
 
Umístění stavby: ul. Strakonická v rozsahu zast. bus Dostihová - Barrandovský most 
 
Katastrální území: Velká Chuchle, Malá Chuchle, Hlubočepy 
 
Investor: Technická správa komunikací Hl. m. Prahy 
 Řásnovka 770/8 
 110 15 Praha 1 
 
Objednatel:  Technická správa komunikací Hl. m. Prahy 
 Řásnovka 770/8 
 110 15 Praha 1 
 
Druh a charakter stavby: nevýrobní  
 
Projektant: ALMAPRO, s.r.o. 
 
Zod. projektant: Ing. Martin Kučera 
 
Vypracoval: Marek Dubský 
  
 
Zhotovení dokumentace: 05/2018 
 

B. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

Projekt byl zpracován na základě těchto podkladů: 

- Zadávací podmínky, objednávka 

- projektové podklady od společnosti DIPRO s.r.o., 

- normy ČSN a elektrotechnické předpisy, 
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C. NORMY A PŘEDPISY  

Projektová dokumentace je zpracována zejména v souladu se zákony 

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu („Stavební zákon“) 

• Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 

• Zákon č. 458/2000 Sb. Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů („Energetický zákon“), 

• s technickými normami: 

• ČSN  33 2000-1 Elektrická instalace NN 

• ČSN  33 2000-4-41 ed.2 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Bezpečnost.  

Kapitola 41 Ochrana před úrazem elektrickým proudem  

• ČSN  33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí  

• Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy  

• ČSN  33 2000-5-52 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí 

• Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení  

• ČSN  33 2000-5-54 Elektrické instalace nízkého napětí  

Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče 

• ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí 

• ČSN 50 125-2 Podmínky prostředí pro zařízení, část 2 – pevná elektrická zařízení 

• ČSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

• ČSN EN 62305-3 Ochrana před bleskem – Hmotní škody na stavbách a nebezpečí života 

• ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na drahách a celostátních, drahách regionálních a vlečkách 

normálního rozchodu 

• ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení 

a s dalšími předpisy SŽDC: 

• Zákon o drahách č. 266 / 1994 Sb. 

• Prováděcí vyhláška č. 177 / 2005 „Stavební technický a provozní řád drah“ 

• Prováděcí vyhláška č. 100 / 2005 „Určená technická zařízení“ 

• VA911 SP1 Pokyny pro zpracování projektů pro spol. PRE distribuce, a. s. 

• PNE 33 3302 Elektrická venkovní vedení s napětím do 1 kV AC 

 

a se zákony, normami a předpisy přidruženými a s nimi souvisejícími. 

Všechny zákony, vyhlášky, normy a předpisy vždy v platném aktuálním znění. 
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D. URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ  

Vnější vlivy ve venkovním prostředí: 

AA7, AB8, AC1, AD3, AE4, AF1, AK1, AL1, AM2, AN2, AP1, AQ3, AR2, AS2. 

Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1 je venkovní prostor s výše uvedenými vnějšími vlivy klasifikován jako 

prostor zvlášť nebezpečný.  

Využití: BA4, BC3, BD1, BE1 

Podle příslušné ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1 mohou být venkovní prostory s vnějšími vlivy AD2, AD3, AD4 

posuzovány jako prostory nebezpečné, pokud se tyto vlivy v daném prostoru vyskytují pouze občas a 

je zajištěno, že se s elektrickým zařízením bude manipulovat pouze v době působení vlivů maximálně 

dle tab. NA.4 a NA.5 ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1. 

Vnější vlivy byly určeny v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1 a ČSN 33 2000-5-51 ed.3.  

 

E. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

E.1 PŘEDMĚT ŘEŠENÍ 

Projekt řeší přeložky vedení VN a NN společnosti PRE s.r.o. 

Dále projekt řeší prodloužení chráničky. 

E.2 PROJEKT NEŘEŠÍ 

Projekt neřeší žádnou další úpravu zařízení společnosti PRE s.r.o. a stavební úpravy v místech rozšíření. 

E.3 CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 

V dotčeném území je naplánováno několik přeložek stávajících kabelů NN a VN spol. PRE distribuce, 

a.s., které jsou v kolizi s plánovanou výstavbou.  

Technicky je objekt zpracován jako trvalý podle platných norem a předpisů. 

E.4 PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ 

NN: 3 PEN ~ 50 Hz, 230/400 V / TN-C 

VN: 3 PEN ~ 50 Hz, 1kV / TN-C 

E.5 STUPEŇ DŮLEŽITOSTI DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE 

V souladu s ČSN 34 1610 bude stupeň dodávky 3. ho stupně. 
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E.6 OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍ 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím bude provedena stávající ochranou – automatickým 

odpojením od zdroje a doplňujícím ochranným pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41. 

E.7 OCHRANA PŘED BLESKEM, UZEMNĚNÍ 

Ochrana před bleskem a uzemnění soustavy zůstane stávající. 

E.8 OCHRANA PROTI ZKRATU, PŘETÍŽENÍ 

Ochrana proti zkratu a přetížení bude realizována stávající ochranou v souladu s ČSN 33 2000–5–523 

ed. 2 pomocí pojistek a jističů. Soustavě společnosti PRE distribuce a.s. 

E.9 TECHNICKÝ NÁVRH 

Budou provedeny kabelové vložky, a to kabelem stejného typu a průřezu, které budou na začátku a 

konci přeložky opatřeny kabelovými spojkami pro napojení na stávající trasu kabelu. V případě, že 

bude možné kabelová vedení přeložit pouze „stranově“ bez nutnosti přerušení kabelů, bude tato 

varianta preferována. 

 

Kabely NN a VN budou v celé svojí délce uloženy ve výkopech v pískovém loži, shora zakryty 

bezpečnostní výstražnou fólii nebo PVC deskou a zasypány původní zeminou, která bude zhutněna 

před definitivní úpravou povrchů. Chráničky budou vybaveny ocelovým protahovacím lankem ø2mm. 

Výkopy v chodníku a trávníku budou rozměrů 35x60cm (min. krytí kabelů 35 cm) pro NN a 50x110cm 

pro VN.  

Při křížení komunikací budou kabely NN a VN uloženy v HDPE trubkách ø110mm s min. krytím 1,0m. 

V místech parkovacích stání a vjezdů do objektů budou kabely uloženy v obetonované chráničce HDPE 

Ø110 mm jako ochraně proti mechanickému poškození. Při úrovňovém křížení kabelů NN s kabely 

CETIN nebo jiných správců slaboproudých sítí včetně plynovodních přípojek a vodovodních řadů budou 

kabely NN a VN ochráněny do vzdálenosti 1 m na každou stranu chráničkou AROT ø110mm. Ve 

stejných chráničkách budou kabely NN a VN uloženy i při souběhu s kabely CETIN a se slaboproudými 

kabely jiných správců menším, než povoluje norma (0,3m). Všechny použité chráničky budou po 

zatažení kabelů zapěněny polyuretanovou hmotou.  

Bude provedeno prodloužení chráničky na kilometru 0,3. 
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Souběh a křížení nového kabelového vedení NN a VN 1kV se stávajícími inženýrskými sítěmi bude 

proveden v souladu s ČSN 73 6005 prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

 

E.10 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Přeložky kabelů budou mít vliv na životní prostředí pouze po dobu výstavby, a to zejména kvůli 

zvýšené prašnosti a hlučnosti případně použitých strojů. Tento vliv bude pouze dočasný do dokončení 

stavby. Po dobu výstavby bude nutné postupovat v souladu s předpisy: 

Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Z hlediska odpadového hospodářství dle zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

E.11 PROTIPOŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ  

Kabelový rozvod uložený v zemi nevyžaduje speciální protipožární opatření. Za dostatečné opatření 

proti požáru se považuje uložení kabelů podle technických norem a předpisů pro kladení kabelů. 

Kabely budou uloženy do země podle českých technických norem (ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 6005), 

což zajišťuje dostatečnou ochranu proti vzniku a šíření požáru kabelů, a naopak ochranu před požárem 

vzniklým v okolí kabelů.  

F. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A ZA PROVOZU 

F.1 BEZPEČNOST PRÁCE 

Projekt je zpracován v souladu s ustanoveními Zákoníku práce o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 

ustanoveními všech vyhlášek o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavební činnosti, 

nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích, vyhlášky č. 50/78 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice a zákona č. 

309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pro montáž musí být 

zpracována technologie postupu montáže, kterou zpracuje prováděcí organizace, s přihlédnutím k 

podnikovým předpisům k ochraně zdraví a bezpečnosti práce. Tato technologie musí obsahovat a 

respektovat všechny platné bezpečnostní předpisy pro příslušný druh práce a činnosti, zejména 

ČSN EN 50110-1 ed.3, ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a technické normy a předpisy související, včetně 

hygienických předpisů. Pracovníci musí být s předpisy k zajištění bezpečnosti práce seznámeni 

prokazatelně alespoň v rozsahu potřebném pro prováděné práce. Zemní výkopové práce bude nutné 

provádět se zvýšenou opatrností vzhledem k existujícím podzemním inženýrským sítím, které se 
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vyskytují v dotčené lokalitě. Veškeré výkopy musí být prováděny ručně bez použití mechanizace. Před 

uvedením kabelů do provozu musí být provedena jejich výchozí revize a vyhotovena revizní zpráva. Za 

provozu bude nutné dodržovat ustanovení kmenové normy ČSN EN 50110-1 ed.3 a všech přidružených 

a souvisejících norem.  

 

F.2 POSTUP MONTÁŽE, KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY 

Postup montáže a způsob provedení komplexních zkoušek a dobu jejich trvání určí dodavatel. 

 

F.3 UPOZORNĚNÍ PROJEKTANTA 

V případě, že při realizaci přeložek kabelů dojde k odchylkám od tohoto projektu, upozorní montážní 

organizace projektanta, investora a společnost PRE s.r.o. na tuto skutečnost a změna rozsahu bude 

zohledněna dodatkem projektu nebo zápisem do stavebního deníku. Při realizaci přeložek kabelů PRE 

je nutné, aby dodavatel bezpodmínečně dodržel podmínky společnosti PRE s.r.o. a aby byla dodržena 

norma prostorového uspořádání sítí, tj. ČSN 73 6005 změna Z4.  

 
 

 
 

V Praze 05/2018      Vypracoval: Marek Dubský 



STRAKONICKÁ

ZASTÁVKA DOSTIHOVÁ

DO CENTRA

Z
A

S

T
Á

V

K

A

 
D

O

S

T
I
H

O

V

Á

Z
 
C

E

N

T
R

A

S
T

R
A

K
O

N
IC

K
Á

S
T

R
A

K
O

N
IC

K
Á

S
T

R
A

K
O

N
IC

K
Á

3
.
0
0

3
.
2
5

4
.
5
0

0
.
7
5

1
1
.
6
5

1
 8

6
5

3
.
2
5

3
.
5
0

3
.
5
0

0
.
7
0

0
.
5
0 1

.
5
0

1
1
.
4
5

2
.
9
5

3
.
2
5

3
.
5
0

3
.
5
0

0
.
5
0

0
.
5
0

1
1
.
2
5

1
.
5
0

0
.
4
0

3
.
2
5

3
.
5
0

3
.
5
0

1
1
.
1
5

2
.
9
0

2
.
8
5

Ú
P

R
A

V
A

 S
V

A
H

U

6
.
0
0

P
Ř

E
S

U
N

 
B

I
L
B

O
A

R
D

U

P
Ř

E
S

U

N

 
B

I
L
B

O

A
R

D

U

0,0

0
,1

0
,2

0
,3

0
,4

0
,5

0
,6

0
,7

Z
Ú

 
0
,
0
0
0
0
0

d
l.
 
3
1
0
m

 
(
k
m

 
0
,
5
6
0
 
0
0
 
-
 
0
,
8
7
0
 
0
0
)

0
.
5
0

1
.
5
0

V
P

Ř
 
1

P
Ř

E
S

U
N

 E
L
E

K
T

R
IC

K
É

H
O

 P
IL

ÍŘ
K

U

A
 N

A
P

O
J
E

N
Í D

O
 O

B
J
E

K
T

U
 P

V
S

S

O

2
1
0
 
-
 
O

p
ě
r
n
á
 
z
e
ď

 
č
.
1

d
l.
 
3
1
0
m

 
(
k
m

 
0
,
5
6
0
 
0
0
 
-
 
0
,
8
7
0
 
0
0
)

TSK

TSK

TSK

TSK

TSK

TSK

TSK

TSK

TSK

TSK

TSK

TSK

TSK

TSK

TSK

TSK

TSK

TSK

TSK

TSK

TSK

TSK

TSK

TSK

TSK

TSK

TSK

TSK

TS
K

TSK

TS
K

TSK

TSK

TS
K

TS
K

TS
K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

TS
K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V
O

V
O

V
O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V
O

V
O

V

O

V

O

V

O

VO

VO

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

VO

VO

V

O

V

O

V

O

V

O

VO

VO

VO

VO

V
O

V
O

V
O

V
O

V
O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V
O

V
O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

K
o
n
e
c
 
t
r
a
s
y
 
p
ř
e
l
o
ž
k
y

N
N

 
P

R
E

K
o
n
e
c
 
t
r
a
s
y
 
p
ř
e
l
o
ž
k
y

V
N

 
P

R
E

Z
a
č
á
t
e
k
 
t
r
a
s
y
 
p
ř
e
l
o
ž
k
y

N
N

 
P

R
E

Z
a
č
á
t
e
k
 
t
r
a
s
y
 
p
ř
e
l
o
ž
k
y

V
N

 
P

R
E

O
D

L
U

Č
O

V
A

Č
 R

O
P

N
Ý

C
H

 L
Á

T
E

K

VO

S
O

 3
1
1
 -

 D

e
š
ť
o
v
á
 k

a
n
a
liz

a
c
e

K
M

 0
,
0
6
8
8
2
 -

 0
,3

3
7
7
0

D

e
š
ť
o
v
á
 k

a
n
a
liz

a
c
e
 "

D

K
1
"

P
P

 (
S

N

1
6
)
 -

 D

N

 
4
0
0
 -

 D

N

 5
0
0

C

E
L
K

O

V
Á

 D

É
L
K

A
 K

A
N

A
L
IZ

A
C

E
 D

K
1
 -

 4
2
7
,0

 m

Š1.1

Š1.2

Š1.3

Š1.4

Š1
.5

Š1
.6

Š1
.7

Š1
.8

Š1
.9Š1

.10Š1
.11Š1
.12

S
O

 3
1
2
 -

 D

e
š
ť
o
v
á
 k

a
n
a
liz

a
c
e

K
M

 0
,3

3
7
7
0
 -

 0
,7

8
9
7
0

D

e
š
ť
o
v
á
 k

a
n
a
liz

a
c
e
 "

D

K
2
"

P
P

 (
S

N

1
6
)
 -

 D

N

 
4
0
0
 a

ž
 D

N

5
0
0

C

E
L
K

O

V
Á

 D

É
L
K

A
 K

A
N

A
L
IZ

A
C

E
 D

K
1
 -

 4
2
1
,0

 m

Š2
.1

Š2
.2

Š2
.3

Š2
.4

Š2
.5

Š2
.6

Š2
.7

Š2
.8

Š2
.9

Š2
.1

LEGENDA:

IJ4a

IJ4a

km 0,000 000 - 0,800 000

SO 410 SITUACE PRE

D.4.1-2

OBRUBA CHODNÍKOVÁ ABO 15-10

OBRUBA CHODNÍKOVÁ ABO 15-10 - ZAPUŠTĚNÁ

POVRCH - VOZOVKA - ASFALTOVÝ KRYT 

POVRCH - ÚPRAVA ZELENĚ 

POVRCH - CHODNÍK (asfaltový kryt)

HMATOVÉ PRVKY (signální a varovné pásy) 

SOUČASNÝ STAV

POLOHOPIS - ZAMĚŘENÍ

KATASTR - IMIP

VÝŠKOVÉ KÓTY - ZAMĚŘENÍ

STÁVAJÍCÍ STROMY - ZAMĚŘENÍ

NÁVRH

VODOROVNÉ ZNAČENÍ

OBRUBA OP3 - ZAPUŠTĚNÁ

OBRUBA OP3

IP4b SVISLÉ ZNAČENÍ NAVRŽENÉ

VODOROVNÉ ZNAČENÍ - RUŠENÉ

VODOROVNÉ ZNAČENÍ - STÁVAJÍCÍ

VODOROVNÉ ZNAČENÍ - STÁVAJÍCÍ

SVISLÉ ZNAČENÍ RUŠENÉ

NAVRHOVANÉ OPĚRNÁ ZEĎ

BETONOVÉ SVODIDLO - STÁVAJÍCÍ

LANOVÉ SVODIDLO - STÁVAJÍCÍ

ŽELEZNÉ SVODIDLO - STÁVAJÍCÍ

ZÁBRADLÍ - STÁVAJÍCÍ

ŽELEZNÉ SVODIDLO - RUŠENÉ

BETONOVÉ SVODIDLO - RUŠENÉ

ŽELEZNÉ SVODIDLO - NAVRŽENÉ

1: 500

ČD

OPT

PRE

VO

TSK TSK TSK TSK TSK TSK

BARRANDOV STUDIO

CHRÁNIČKA

PRE NN

PRE SDK

PRE VN

TCP VO

PVK KANALIZACE DEŠŤOVÁ GRAVITACE

PVK KANALIZACE SPLAŠKOVÁ GRAVITACE

PVK VODA

CD TELEMATIKA

CETIN

CETIN KK

CETIN RR

PLYN STL

PLYN VTL

PRE OPTO

PVK ELEKTRIKA

PVK POTOK

TSK

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

AKTIVNÍ POVODŇOVÁ ZÓNA

Stavebník:

Stavba:

Výkres:

Místo stavby:

Vypracoval:

Ved. projektu:

Odp. proj.:

Číslo výkresu:

Měřítko:

Kontrola:

Zak. číslo:

Datum vyprac.:

Stupeň:

Dopravní     a    inženýrské    projekty,

projektová,   inženýrská   a   konzultační   kancelář

Modřanská 11 / 1387,  143 00  Praha 12                                          IČO 48592722

DIPRO, spol. s r.o.

R

Technická správa komunikací Hl. m. Prahy

Řásnovka 770/8

110 15 Praha 1

ul. Strakonická v rozsahu

04 / 2018

Ing. Adam Beneš

18 - 002 - 01

DÚR

STRAKONICKÁ - ROZŠÍŘENÍ

č. akce 999170, Praha 5

Ing. Jan Zrzavý

Ing. Adam Beneš

zast. bus Dostihová - Barrandovský most

OSA TRASY SDĚLOVACÍCH METALICKÝCH

OSA TRASY KABELŮ VN PRE

OSA TRASY KABELŮ NN PRE

OSA TRASY KABELŮ SDĚLOVACÍCH PRE

PRE PRE PRE

OSA TRASY KOLEKTORU CETIN

KABELŮ CETIN

OSA TRASY OPTICKÝCH
OPT OPT

KABELŮ CETIN

OSA TRASY KABELŮ OPTICKÝCH PRE

OPT OPT

TSK TSK

OSA TRASY KABELŮ TSK

NOVÝ STAV

Zpracovatel části:

ALMAPRO, s.r.o.

Jiřího Šotky 560

 271 01 Nové Strašecí

IČ: 24150134

Odpovědný projektant:

Ing. Martin Kučera

Vypracoval:

Marek Dubský

AutoCAD SHX Text
VTL (154) OC 100 1997

AutoCAD SHX Text
VTL (154) OC 500 1975

AutoCAD SHX Text
VTL (223) OC 500 1975

AutoCAD SHX Text
VTL (341) OC 100 1990

AutoCAD SHX Text
STL OC 100 1993

AutoCAD SHX Text
STL OC 300 1991

AutoCAD SHX Text
STL OC 200 1991

AutoCAD SHX Text
STL OC 300 1991

AutoCAD SHX Text
STL OC 300 1991

AutoCAD SHX Text
STL OC 100 1993

AutoCAD SHX Text
VTL (341) OC 100 1990

AutoCAD SHX Text
VTL (341) OC 100 1990

AutoCAD SHX Text
VTL (223) OC 500 1975

AutoCAD SHX Text
VTL (223) OC 500 1975

AutoCAD SHX Text
VTL (154) OC 500 1975

AutoCAD SHX Text
VTL (223) OC 500 1975

AutoCAD SHX Text
OC 32 1991

AutoCAD SHX Text
OC 32 1991

AutoCAD SHX Text
OC 32 1991

AutoCAD SHX Text
PE 25 1999

AutoCAD SHX Text
OC 100 1993

AutoCAD SHX Text
OCHR.TR. OC 1000 44,29

AutoCAD SHX Text
300 

AutoCAD SHX Text
300 

AutoCAD SHX Text
200 

AutoCAD SHX Text
chr%%225ni%%232ka 

AutoCAD SHX Text
chr%%225ni%%232ka 

AutoCAD SHX Text
chr%%225ni%%232ka 

AutoCAD SHX Text
chr%%225ni%%232ka 

AutoCAD SHX Text
HK M%%200S Starol%%225ze%%242sk%%225 - 30L

AutoCAD SHX Text
189,00

AutoCAD SHX Text
188,37

AutoCAD SHX Text
185,81

AutoCAD SHX Text
189,1 

AutoCAD SHX Text
189,2 

AutoCAD SHX Text
1200L 

AutoCAD SHX Text
1200L 

AutoCAD SHX Text
1200L 

AutoCAD SHX Text
1200L 

AutoCAD SHX Text
1200L 

AutoCAD SHX Text
1200L 

AutoCAD SHX Text
1200L 

AutoCAD SHX Text
1200L 

AutoCAD SHX Text
1200SKL 

AutoCAD SHX Text
1200SKL 

AutoCAD SHX Text
1200L 

AutoCAD SHX Text
1200L 

AutoCAD SHX Text
500K

AutoCAD SHX Text
1200SKL 

AutoCAD SHX Text
400K

AutoCAD SHX Text
600PVC

AutoCAD SHX Text
1200SKL 

AutoCAD SHX Text
400K

AutoCAD SHX Text
400K

AutoCAD SHX Text
400K

AutoCAD SHX Text
400PVC

AutoCAD SHX Text
400K

AutoCAD SHX Text
400K

AutoCAD SHX Text
400PVC

AutoCAD SHX Text
1200L 

AutoCAD SHX Text
400K

AutoCAD SHX Text
400PVC

AutoCAD SHX Text
300K

AutoCAD SHX Text
1200L 

AutoCAD SHX Text
400PVC

AutoCAD SHX Text
1200L 

AutoCAD SHX Text
400PVC

AutoCAD SHX Text
1200L 

AutoCAD SHX Text
400PVC

AutoCAD SHX Text
1200L 

AutoCAD SHX Text
400PVC

AutoCAD SHX Text
187,98

AutoCAD SHX Text
188,16

AutoCAD SHX Text
188,29

AutoCAD SHX Text
188,44

AutoCAD SHX Text
188,62

AutoCAD SHX Text
188,90

AutoCAD SHX Text
186,99

AutoCAD SHX Text
192,41

AutoCAD SHX Text
186,49

AutoCAD SHX Text
186,86

AutoCAD SHX Text
186,72

AutoCAD SHX Text
191,94

AutoCAD SHX Text
186,73

AutoCAD SHX Text
191,58

AutoCAD SHX Text
186,94

AutoCAD SHX Text
191,26

AutoCAD SHX Text
187,07

AutoCAD SHX Text
190,56

AutoCAD SHX Text
187,27

AutoCAD SHX Text
189,82

AutoCAD SHX Text
189,66

AutoCAD SHX Text
189,61

AutoCAD SHX Text
189,94

AutoCAD SHX Text
186,18

AutoCAD SHX Text
188,96

AutoCAD SHX Text
188,88

AutoCAD SHX Text
187,15

AutoCAD SHX Text
189,16

AutoCAD SHX Text
187,44

AutoCAD SHX Text
189,22

AutoCAD SHX Text
189,21

AutoCAD SHX Text
188,11

AutoCAD SHX Text
188,81

AutoCAD SHX Text
187,61

AutoCAD SHX Text
190,70

AutoCAD SHX Text
190,41

AutoCAD SHX Text
187,82

AutoCAD SHX Text
187,74

AutoCAD SHX Text
187,29

AutoCAD SHX Text
193,35

AutoCAD SHX Text
187,24

AutoCAD SHX Text
193,08

AutoCAD SHX Text
187,16

AutoCAD SHX Text
185,50

AutoCAD SHX Text
187,94

AutoCAD SHX Text
185,88

AutoCAD SHX Text
185,8 

AutoCAD SHX Text
180,86

AutoCAD SHX Text
185,71

AutoCAD SHX Text
185,71

AutoCAD SHX Text
185,88

AutoCAD SHX Text
185,8 

AutoCAD SHX Text
180,86

AutoCAD SHX Text
? 

AutoCAD SHX Text
? 

AutoCAD SHX Text
? 

AutoCAD SHX Text
? 

AutoCAD SHX Text
? 

AutoCAD SHX Text
? 

AutoCAD SHX Text
? 

AutoCAD SHX Text
? 

AutoCAD SHX Text
? 

AutoCAD SHX Text
? 

AutoCAD SHX Text
? 

AutoCAD SHX Text
? 

AutoCAD SHX Text
? 

AutoCAD SHX Text
? 

AutoCAD SHX Text
? 

AutoCAD SHX Text
? 

AutoCAD SHX Text
? 

AutoCAD SHX Text
? 

AutoCAD SHX Text
? 

AutoCAD SHX Text
? 

AutoCAD SHX Text
? 

AutoCAD SHX Text
? 

AutoCAD SHX Text
? 

AutoCAD SHX Text
? 

AutoCAD SHX Text
? 

AutoCAD SHX Text
? 

AutoCAD SHX Text
? 

AutoCAD SHX Text
? 

AutoCAD SHX Text
? 

AutoCAD SHX Text
? 

AutoCAD SHX Text
? 

AutoCAD SHX Text
? 

AutoCAD SHX Text
? 

AutoCAD SHX Text
? 

AutoCAD SHX Text
? 

AutoCAD SHX Text
? 

AutoCAD SHX Text
019 Strakonick%%225 

AutoCAD SHX Text
%%194%%191

AutoCAD SHX Text
019 Strakonick%%225 

AutoCAD SHX Text
073 U k%%248i%%158ovatky

AutoCAD SHX Text
073 U k%%248i%%158ovatky

AutoCAD SHX Text
150L

AutoCAD SHX Text
1978

AutoCAD SHX Text
282.24

AutoCAD SHX Text
I/12



Z
A

S
T

Á
V

K
A

 M
A

L
Á

 C
H

U
C

H
L
E D

O
 C

E
N

T
R

A

Z
A

S
T

Á
V

K
A

 M
A

L
Á

 C
H

U
C

H
L
E

Z
 C

E
N

T
R

A

P

O

D

J

E

Z

D

S
T

R
A

K
O

N
IC

K
Á

S

T

R

A

K

O

N

I
C

K

Á

R
U

Š
E

N
Í S

V
O

D
ID

L
A

36.00

1
0
0
.0

0

3
6
.
7
0

3
.
0
0

0
.
4
0

3

.
2

5

3
.
5
0

3
.
5
0

1
1
.
1
5

Ú

P

R

A

V

A

 
S

V

A

H

U

0

.
6

0

3

.
5

0

3

.
2

5

3

.
5

0

1

1

.
3

5

6

.
0

0

1

.
5

0

2

.
8

0

3

.
2

5

3

.
5

0

0

.
3

5

4

.
0

0

1

1

.
1

0

3
9
.
0
0

4

3

.
8

5

4

4

.
0

0

1

2

6

.
8

0

1,2

1
,
3

1

,
4

1

,
5

S

O

2

3

0

 
-
 
O

p

ě

r
n

á

 
z

e

ď

 
č

.
3

d

l
.
 
1

9

5

m

 
(
k

m

 
1

,
3

9

0

 
0

0

 
-
 
1

,
5

8

5

 
0

0

)

S
O

2
2
0
 - O

p
ě
rn

á
 z

e
ď

 č
.2

d
l. 1

0
5
 m

 (k
m

 1
,2

0
0
 0

0
 - 1

,3
0
5
 0

0
)

0

.
5

0

1

.
5

0

0
.
5
0

V

P

Ř

 
2

TSK

TSK

TSK

TSK

T
S

K

T
S

K

T
S

K

T
S

K

T
S

K

T
S

K

T
S

K

T
S

K

T
S

K

T
S

K

TSK

TSK

T
S

K

T
S

K

T
S

K

T
S

K

T
S

K

T
S

K

T
S

K

T
S

K

T
S

K

T
S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T
S

K

T
S

K

T
S

K

T
S

K

T
S

K

T
S

K

T
S

K

T

S

K

T
S

K

T
S

K

T
S

K

T
S

K

T
S

K

T
S

K

T
S

K

T
S

K

T
S

K

T
S

K

T
S

K

T
S

K

T
S

K

T
S

K

T
S

K

T
S

K

T
S

K

T
S

K

T

S

K

TSK

TSK

TSK

T
S

K

T
S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

TSK

TSK

TSK

TSK

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

V
O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V
O

V
O

V

O

V

O

V

O

VO

VO

V
O

V
O

V
O

V
O

V
O

V
O

V

O

V

O

V
O

V
O

V
O

V
O

V
O

V

O

V

O

V

O

V

O

V
O

V
O

V
O

V
O

V
O

V

O

V

O

V
O

V

O

V

O

V

O

V
O

V

O

V

O

V

O

V

O

V
O

V
O

V

O

V

O

V

O

V
O

V
O

V
O

V
O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V
O

V
O

V
O

V
O

V
O

V

O

V
O

VO

V
O

V
O

V
O

V
O

V
O

V

O

V
O

V
O

V
O

V
O

V

O

V
O

V
O

V
O

V
O

V
O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

P
R

E

P

R

E

P

R

E

P

R

E

P

R

E

P
R

E

P
R

E

P

R

E

P

R

E

P

R

E

P

R

E

P

R

E

P

R

E

P

R

E

P
R

E

P

R

E

P

R

E

P

R

E

P

R

E

P
R

E

P
R

E

P

R

E

P

R

E

P

R

E

P

R

E

P

R

E

P

R

E

P

R

E

O

P

T

K

o

n

e

c

 
t
r
a

s

y

 
p

ř
e

l
o

ž

k

y

N

N

 
P

R

E

Z

a

č

á

t
e

k

 
t
r
a

s

y

 
p

ř
e

l
o

ž

k

y

N

N

 
P

R

E

km 1,200 000 - 1,550 000

SO410 SITUACE PRE

D.4.1-3

1: 500

LEGENDA:

IJ4a

IJ4a

OBRUBA CHODNÍKOVÁ ABO 15-10

OBRUBA CHODNÍKOVÁ ABO 15-10 - ZAPUŠTĚNÁ

POVRCH - VOZOVKA - ASFALTOVÝ KRYT 

POVRCH - ÚPRAVA ZELENĚ 

POVRCH - CHODNÍK (asfaltový kryt)

HMATOVÉ PRVKY (signální a varovné pásy) 

SOUČASNÝ STAV

POLOHOPIS - ZAMĚŘENÍ

KATASTR - IMIP

VÝŠKOVÉ KÓTY - ZAMĚŘENÍ

STÁVAJÍCÍ STROMY - ZAMĚŘENÍ

NÁVRH

VODOROVNÉ ZNAČENÍ

OBRUBA OP3 - ZAPUŠTĚNÁ

OBRUBA OP3

IP4b SVISLÉ ZNAČENÍ NAVRŽENÉ

VODOROVNÉ ZNAČENÍ - RUŠENÉ

VODOROVNÉ ZNAČENÍ - STÁVAJÍCÍ

VODOROVNÉ ZNAČENÍ - STÁVAJÍCÍ

SVISLÉ ZNAČENÍ RUŠENÉ

NAVRHOVANÉ OPĚRNÁ ZEĎ

BETONOVÉ SVODIDLO - STÁVAJÍCÍ

LANOVÉ SVODIDLO - STÁVAJÍCÍ

ŽELEZNÉ SVODIDLO - STÁVAJÍCÍ

ZÁBRADLÍ - STÁVAJÍCÍ

ŽELEZNÉ SVODIDLO - RUŠENÉ

BETONOVÉ SVODIDLO - RUŠENÉ

ŽELEZNÉ SVODIDLO - NAVRŽENÉ

AKTIVNÍ POVODŇOVÁ ZÓNA

OSA TRASY SDĚLOVACÍCH METALICKÝCH

OSA TRASY KABELŮ VN PRE

OSA TRASY KABELŮ NN PRE

OSA TRASY KABELŮ SDĚLOVACÍCH PRE

PRE PRE PRE

OSA TRASY KOLEKTORU CETIN

KABELŮ CETIN

OSA TRASY OPTICKÝCH

OPT OPT

OSA TRASY KABELŮ OPTICKÝCH PRE

OPT OPT

TSK TSK

OSA TRASY KABELŮ TSK

NOVÝ STAV

Stavebník:

Stavba:

Výkres:

Místo stavby:

Vypracoval:

Ved. projektu:

Odp. proj.:

Číslo výkresu:

Měřítko:

Kontrola:

Zak. číslo:

Datum vyprac.:

Stupeň:

Dopravní     a    inženýrské    projekty,

projektová,   inženýrská   a   konzultační   kancelář

Modřanská 11 / 1387,  143 00  Praha 12                                          IČO 48592722

DIPRO, spol. s r.o.

R

Technická správa komunikací Hl. m. Prahy

Řásnovka 770/8

110 15 Praha 1

ul. Strakonická v rozsahu

04 / 2018

Ing. Adam Beneš

18 - 002 - 01

DÚR

STRAKONICKÁ - ROZŠÍŘENÍ

č. akce 999170, Praha 5

Ing. Jan Zrzavý

Ing. Adam Beneš

zast. bus Dostihová - Barrandovský most

Zpracovatel části:

ALMAPRO, s.r.o.

Jiřího Šotky 560

 271 01 Nové Strašecí

IČ: 24150134

Odpovědný projektant:

Ing. Martin Kučera

Vypracoval:

Marek Dubský

ČD

OPT

PRE

VO

TSK TSK TSK TSK TSK TSK

BARRANDOV STUDIO

CHRÁNIČKA

PRE NN

PRE SDK

PRE VN

TCP VO

PVK KANALIZACE DEŠŤOVÁ GRAVITACE

PVK KANALIZACE SPLAŠKOVÁ GRAVITACE

PVK VODA

CD TELEMATIKA

CETIN

CETIN KK

CETIN RR

PLYN STL

PLYN VTL

PRE OPTO

PVK ELEKTRIKA

PVK POTOK

TSK

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

AutoCAD SHX Text
STL PE 90 2001

AutoCAD SHX Text
STL PE 63 2001

AutoCAD SHX Text
PE 25 2001

AutoCAD SHX Text
PE 25 2002

AutoCAD SHX Text
PE 32 2002

AutoCAD SHX Text
PE 32 2002

AutoCAD SHX Text
PE 32 2002

AutoCAD SHX Text
PE 32 2004

AutoCAD SHX Text
PE 25 2004

AutoCAD SHX Text
OCHR.TR. PE 125 2

AutoCAD SHX Text
OCHR.TR. PE 125 2

AutoCAD SHX Text
OCHR.TR. PE 125 6,2

AutoCAD SHX Text
OCHR.TR. PE 125 24,2

AutoCAD SHX Text
OCHR.TR. HEK 99 19,02

AutoCAD SHX Text
OCHR.TR. PE 63 30

AutoCAD SHX Text
OCHR.TR. PE 90 40

AutoCAD SHX Text
110PE 

AutoCAD SHX Text
110PE 

AutoCAD SHX Text
2002

AutoCAD SHX Text
1997

AutoCAD SHX Text
150 

AutoCAD SHX Text
150 

AutoCAD SHX Text
150 

AutoCAD SHX Text
150 

AutoCAD SHX Text
M%%200S Podjezd - 38L 

AutoCAD SHX Text
HK M%%200S Zbraslavsk%%225 - 39L

AutoCAD SHX Text
189,58

AutoCAD SHX Text
189,60

AutoCAD SHX Text
193,06

AutoCAD SHX Text
190,00

AutoCAD SHX Text
188,35

AutoCAD SHX Text
189,66

AutoCAD SHX Text
188,96

AutoCAD SHX Text
187,52

AutoCAD SHX Text
187,74

AutoCAD SHX Text
187,89

AutoCAD SHX Text
188,43

AutoCAD SHX Text
300K

AutoCAD SHX Text
300K

AutoCAD SHX Text
300K

AutoCAD SHX Text
400PVC

AutoCAD SHX Text
200OC 

AutoCAD SHX Text
nezad%%225no  

AutoCAD SHX Text
200OC 

AutoCAD SHX Text
200OC 

AutoCAD SHX Text
160PE 

AutoCAD SHX Text
160PE 

AutoCAD SHX Text
160PE 

AutoCAD SHX Text
400 

AutoCAD SHX Text
160PE 

AutoCAD SHX Text
160PE 

AutoCAD SHX Text
160PE 

AutoCAD SHX Text
300K

AutoCAD SHX Text
188,09

AutoCAD SHX Text
188,85

AutoCAD SHX Text
189,18

AutoCAD SHX Text
190,67

AutoCAD SHX Text
188,41

AutoCAD SHX Text
188,35

AutoCAD SHX Text
190,11

AutoCAD SHX Text
190,03

AutoCAD SHX Text
189,24

AutoCAD SHX Text
187,46

AutoCAD SHX Text
187,38

AutoCAD SHX Text
187,51

AutoCAD SHX Text
189,05

AutoCAD SHX Text
190,85

AutoCAD SHX Text
192,3 

AutoCAD SHX Text
195,38

AutoCAD SHX Text
? 

AutoCAD SHX Text
? 

AutoCAD SHX Text
? 

AutoCAD SHX Text
? 

AutoCAD SHX Text
? 

AutoCAD SHX Text
? 

AutoCAD SHX Text
? 

AutoCAD SHX Text
? 

AutoCAD SHX Text
080 Podjezd 

AutoCAD SHX Text
080 Podjezd 

AutoCAD SHX Text
282.24

AutoCAD SHX Text
I/12



BEZ KOLIZE

KM 1,285

PŘESUN ZA OPĚRNOU ZEĎ

NN PRE

stávající poloha

2x NN PRE

ZALOŽENÍ CHRÁNIČEK

V OPĚRNÉ ZDI PRO PŘECHOD

KABELŮ ZA ZEĎ

Kontrola:

Zak. číslo:

Stupeň:

Měřítko:

Datum vyprac.:

Číslo přílohy:

Investor:

Místo stavby:

Stavba:

Příloha:

Odp. proj.:

Ved. projektu:

Vypracoval:

Dopravní     a    inženýrské    projekty,

projektová,   inženýrská   a   konzultační   kancelář

Modřanská 11 / 1387,  143 00  Praha 412                                          IČO 48592722

DIPRO, spol. s r.o.

D.4.1-4

-

Zpracovatel části:

ALMAPRO, s.r.o.

Jiřího Šotky 560

 271 01 Nové Strašecí

IČ: 24150134

Odpovědný projektant:

Ing. Martin Kučera

Vypracoval:

V. Topič

LEGENDA:

Technická správa komunikací Hl. m. Prahy

Řásnovka 770/8

110 15 Praha 1

ul. Strakonická v rozsahu

STRAKONICKÁ - ROZŠÍŘENÍ

č. akce 999170, Praha 5

zast. bus Dostihová - Barrandovský most

SO 410 SITUACE PRE

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

05 / 2018

18 - 002 - 01

Ing. Jan Zrzavý

DÚR

Ing. Adam Beneš

Ing. Adam Beneš

AutoCAD SHX Text
190.00

AutoCAD SHX Text
PR: 1 0.365 00

AutoCAD SHX Text
189.00

AutoCAD SHX Text
PR: 3 1.285 00

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
%%uŘEZ - 0,365 000

AutoCAD SHX Text
%%o1:50

AutoCAD SHX Text
193,207

AutoCAD SHX Text
ROZŠÍŘENÍ

AutoCAD SHX Text
BUS, TAXI

AutoCAD SHX Text
CHODNÍK

AutoCAD SHX Text
ROZŠÍŘENÍ

AutoCAD SHX Text
BUS, TAXI

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
%%uŘEZ - 1,285 000

AutoCAD SHX Text
%%o1:50

AutoCAD SHX Text
%%u2,5%

AutoCAD SHX Text
HRANA VÝKOPU

AutoCAD SHX Text
ZAČÁTEK 1,25 (3,25)

AutoCAD SHX Text
KONEC 1,35 (3,35)

AutoCAD SHX Text
SVODIDLO MS4/H2

AutoCAD SHX Text
KABELY VN PRE

AutoCAD SHX Text
KABELY NN PRE

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ POLOHA PRE


	Listy a pohledy
	0_Rozpiska desky, seznam příloh-D.4.1-0_SO410_PRE_TIT

	Listy a pohledy
	0_Rozpiska desky, seznam příloh-D.4.1-1_SO410_PRE_TZ

	Listy a pohledy
	D.1 SO 100 Komunikace_PRELOZKY_20190325-D.4.1-2_SO410- PRE_0.0 - 0.8

	Listy a pohledy
	D.1 SO 100 Komunikace_PRELOZKY_20190325-D.4.1-3 _SO410- PRE_1.2 - 1.55

	Listy a pohledy
	Vzorové řezy_PRELOZKY-D.4.1-4_SO410- PRE_řezy


